
《继电保护课程设计》实践环节教学大纲
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课程编号：0808200175                       

环节类别：（指实习、课程设计或学年论文）

英文名称：Course Design of Relay Protection 
学    分：2
总 周 数：2
适用专业: 电气工程及其自动化
先修课程：《电力系统稳态分析》；《电力系统暂态分析》；《发电厂电气主系统》；《继电保护原理》
一、目的

继电保护课程设计是与继电保护原理课程相配套的一个重要的实践性教学环节（必修），是理论与实践相结合的重要手段。通过该课程设计，加深学生对继电保护原理知识的理解，使学生对继电保护原理知识得以综合应用，使学生掌握电力系统继电保护的设计思路和设计方法，培养学生的工程计算能力以及分析和解决工程实际问题的能力。

二、基本要求

要求学生掌握电站电气设备的保护配置原则、保护的整定计算方法及二次回路的设计过程等；要求学生掌握保护装置的内部功能设计、电路设计及电路元器件选择的过程；要求学生学会用计算机绘制电气工程图纸。
三、实践内容与时间分配

在现场中，根据继电保护工作性质的不同一般分为两类单位：一类是继电保护装置应用单位，如电厂、变电站等；另一类是继电保护装置生产单位，如电气设备生产企业等。继电保护装置应用单位侧重于继电保护的配置、安装及整定计算工作；继电保护装置生产单位侧重于保护装置内部的功能设计、电路设计及具体装置制作等工作。因此，继电保护课程设计也可以分以下两个方向进行：
1．厂站电气设备的保护配置及整定计算设计
表1   
	序号
	实践内容
	基本要求
	时间分配

(天数)

	1
	典型电力网络的短路电流计算（建议利用短路电流计算程序计算）
	熟悉典型电力网络结构及电气设备参数，掌握短路计算方法与计算过程
	2

	2
	典型发电厂或变电站电气设备的继电保护配置方案
	熟悉电站电气设备的继电保护配置原则
	2

	3
	输电线路、变压器等电气设备继电保护的整定计算
	掌握继电保护整定计算方法与计算过程
	4

	4
	电气二次回路设计以及二次设备选择
	掌握电气二次回路设计方法及电气二次回路图的绘制，熟悉电气二次设备的选择
	2

	合计：
	10


2．成套保护装置的设计

表2   
	序号
	实践内容
	基本要求
	时间分配

(天数)

	1
	典型电气设备的集成电路型成套保护装置（如线路距离保护、变压器差动保护）的功能设计
	熟悉成套保护装置的内部功能
	2

	2
	集成电路型成套保护装置内部电路设计
	了解各种典型功能的集成电路，熟悉保护装置内部电子电路设计方法
	3

	3
	集成电路型成套保护装置内部回路的仿真分析及参数确定。
	掌握保护装置内部电子电路的仿真分析方法及过程
	3

	4
	集成电路型成套保护装置动作测试仿真
	熟悉对保护装置的测试要求及测试过程
	2

	合计：
	10


四、实践条件与地点建议

1. 实践基本条件要求

具备计算机房及相应的计算及仿真软件。
2. 实践地点建议
    计算机房。
五、能力培养与素质提升

1. 能力培养

培养学生的工程计算能力以及分析和解决工程实际问题的能力，培养学生自学能力以及创新意识与创新能力。

2. 素质提升

加强事业心与责任感；培养团结协作精神；构建合理的知识结构；提高专业技能和专业素养。

六、考核方式与评分标准

课程设计结束前，学生除提交课程设计报告外，还需进行课程设计答辩。考核成绩以课程设计成果（占30%）及答辩成绩（占40%）为主，并参考课程设计过程中的表现、对专业知识的综合运用能力等情况（占30%）进行综合评定。考核成绩分：优秀、良好、中等、及格和不及格五档。


